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PM – PCB INVENTERING STATIONSHHUSET 
 

1.1 BAKGRUND OCH UPPDRAG 

 

Kristianstads kommun önskar att WSP genomför en inventering av PCB i stationshuset i Kristianstad. Det 

finns inga tidigare utredningar eller provtagningar dokumenterade avseende PCB i byggnaden, och den står 

för närvarande tom utan pågående verksamhet. 

Byggnaden misstänks vara uppförd i mitten av 1950-talet, en period då PCB-haltiga material ofta användes i 

exempelvis fogmassor, golvmassor, färger och vissa tekniska installationer. Denna tidsperiod innebär en 

förhöjd sannolikhet för förekomst av PCB i konstruktionen. 

Byggnaden är belägen på fastighet Kristianstad Norra Åsum 3:3 med adress Genvägen 1, Kristianstad. 

 

 

 

 
Bild 1: Översikt stationshuset. 

 

 

1.2 UNDERSÖKNING 

Platsbesök genomfördes den 19 januari 2026 av Jimmy Björk WSP. Uppdraget var att inventera potentiellt 

PCB-haltiga material i stationshuset i Kristianstad. I samband med platsbesöket togs relevanta prover ut från 

misstänkta byggnadsdelar. 



 

2 (2) 

Dessa prover skickades därefter till Eurofins Environment Testing Sweden AB för laboratorieanalys, där 

de analyserats i enlighet med gällande standarder. 

 

 

Provtagning PCB 

Provnummer Provplats Provresultat 

Prov 1 Fog kring entrèdörr Ej påvisad 

Prov 2 Fönsterkitt kring fönster Ej påvisad 

 

 

 

Slutsats 

En okulär genomgång av byggnaden genomfördes, där samtliga misstänkta material och konstruktionsdelar 

identifierades och provtogs. Provtagningen fokuserade på materialtyper som historiskt kan innehålla PCB. 

De laboratorieanalyser som därefter utfördes visade inga påvisade halter av PCB i de uttagna proverna, 

vilket innebär att ingen PCB-förekomst kunde konstateras i de provtagna delarna av byggnaden. 

Vid en framtida renovering rekommenderas det dock att genomföra en utökad miljöinventering för att 

säkerställa att även andra potentiellt miljöfarliga ämnen i byggnaden identifieras och hanteras på ett korrekt 

och säkert sätt. Detta omfattar exempelvis asbest, tungmetaller, PAH:er, kvicksilverhaltiga installationer och 

övriga äldre byggnadsmaterial som kan innebära miljö- eller arbetsmiljörisker. 

 

Bilaga 1 - Analyssvar 

 

 
 
 
VI ÄR WSP 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 

medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och 

infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så 

tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-26-SL-021278-01

EUSEUP-00261134
Í%U.VÂ#sOAÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10390397

WSP Property & Buildings - [3148]

Jimmy Björk

Jungmansgatan 10

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL7641567

Provbeskrivning:

177-2026-01230858Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2026-01-19

Jimmy Björk

Provet ankom:

FogmassaMatris:

2026-01-23

Utskriftsdatum: 2026-02-05

2026-01-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Prov 1 Fog kring dörr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.50PCB 28 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 52 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 101 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 118 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 153 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 138 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 180 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

ej påvisadTotal PCB a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 1 - Analyssvar Sida 1/8



AR-26-SL-021278-01

Í%U.VÂ#sOAÆÎ

EUSEUP-00261134

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 1 - Analyssvar Sida 2/8



Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

LU-26-AR-003427-01

EUSEUP-00261134
Í%U.VÂ#sOB$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10390397

WSP Property & Buildings - [3148]

Jimmy Björk

Jungmansgatan 10

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL7641567

Provbeskrivning:

177-2026-01230858Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2026-01-19

Jimmy Björk

Provet ankom:

FogmassaMatris:

2026-01-23

Utskriftsdatum: 2026-02-05

2026-01-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Prov 1 Fog kring dörr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.50PCB 28 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 52 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 101 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 118 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 153 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 138 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 180 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

ej påvisadTotal PCB a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 1 - Analyssvar Sida 3/8



LU-26-AR-003427-01

Í%U.VÂ#sOB$Î

EUSEUP-00261134

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 1 - Analyssvar Sida 4/8



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-26-SL-021279-01

EUSEUP-00261134
Í%U.VÂ#sOC-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10390397

WSP Property & Buildings - [3148]

Jimmy Björk

Jungmansgatan 10

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL7641567

Provbeskrivning:

177-2026-01230859Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2026-01-19

Jimmy Björk

Provet ankom:

FogmassaMatris:

2026-01-23

Utskriftsdatum: 2026-02-05

2026-01-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Prov 2 Fönsterkit kring fönster

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.50PCB 28 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 52 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 101 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 118 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 153 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 138 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 180 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

ej påvisadTotal PCB a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 1 - Analyssvar Sida 5/8



AR-26-SL-021279-01

Í%U.VÂ#sOC-Î

EUSEUP-00261134

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 1 - Analyssvar Sida 6/8



Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

LU-26-AR-003428-01

EUSEUP-00261134
Í%U.VÂ#sOD6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10390397

WSP Property & Buildings - [3148]

Jimmy Björk

Jungmansgatan 10

20125 MALMÖ
Kundnummer: SL7641567

Provbeskrivning:

177-2026-01230859Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2026-01-19

Jimmy Björk

Provet ankom:

FogmassaMatris:

2026-01-23

Utskriftsdatum: 2026-02-05

2026-01-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Prov 2 Fönsterkit kring fönster

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.50PCB 28 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 52 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 101 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 118 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 153 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 138 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

mg/kg< 0.50PCB 180 a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

30%

ej påvisadTotal PCB a)NV Rapport 4697:1997; 

SS-EN 12766-1:2000; SS-EN 

12766-2:2001

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 1 - Analyssvar Sida 7/8



LU-26-AR-003428-01

Í%U.VÂ#sOD6Î

EUSEUP-00261134

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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